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DIMENZIA NOVEJ PRÍPOJKY PLYNU 

DIMENZIA NOVÉHO PE PLYNOVODU 

LEGENDA NAVRHOVANÝCH PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ
STL PLYNOVOD PE100 RC SDR17, SDR11-0,1 MPa

SO 02 - STL PRÍPOJKY PLYNU 

NAVRHOVANÁ STL PRÍPOJKA PLYNU PE100 RC - 0,1 MPa - VÝKOPOVÁ METÓDA REALIZÁCIE

VYHOTOVENIE SKRINIEK DRZ

PORADOVÉ ±ÍSLO PRÍPOJKY PLYNU UR±ENEJ NA REKONŠTRUKCIU VRÁTANE NTL DOPOJENIA

NAVRHOVANÝ STL PLYNOVOD PE100 RC - 0,1 MPa - VÝKOPOVÁ METÓDA REALIZÁCIE

NAVRHOVANÝ STL PLYNOVOD PE100 RC - 0,1 MPa - BEZVÝKOPOVÁ METÓDA REALIZÁCIE

CHRÁNI±KA S ±UCHA±KOU NA NAVRHOVANOM PLYNOVODE 

OCHRANNÁ TRUBKA NA NAVRHOVANOM PLYNOVODE 

SO 01 - STL PLYNOVODY 

UZLOVÝ BOD PLYNOVODNEJ SIETE 1

MIKROTUNELOVANIE S CHRÁNI±KOU (OCHR. TRUBKOU) NA NAVRHOVANOM PLYNOVODE 

NEAKTÍVNA PRÍPOJKA
PRÍPOJKA PLYNU BEZ ODBERU ZP - OVERI• OBNOVENIE ODBERU PRI REALIZÁCII
PRÍPOJKU NEREALIZOVA• BEZ OBNOVY ODBERU ZP

ZOSTAVA :  HUP+REGULÁTOR TLAKU RTP6+PLYNOMER+GK S KMOV  

NAVRHOVANÁ SKRINKA DOREGULÁCIE (STL/NTL) - DRZ S MERANÍM PRE 1 ODBERATE¼A

NAVRHOVANÁ STL PRÍPOJKA PLYNU PE100 RC - 0,1 MPa - BEZVÝKOPOVÁ METÓDA REALIZÁCIE
MIKROTUNELOVANIE S OCHR. TRUBKOU NA NAVRHOVANOM PLYNOVODE 

EXISTUJÚCI  STL1 PLYNOVOD - 0,1 MPa

LEGENDA PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETÍ

NAVRHOVANÝ GU¼OVÝ KOHÚT 

KRIŽOVANIA ASF. CESTY PLYNOVODMI A PRÍP. PLYNU REALIZOVA• BEZVÝKOPOVOU TECHNOLÓGIOU

BEZ ODBERU PLYNU

vodovod

kanalizácia

elektrické vedenie podzemné (VN)

elektrické vedenie podzemné (NN)

Telekom podzemné

elektrické vedenie nadzemné (NN)

Telekom nadzemné

elektrické vedenie nadzemné (VN)

P2

DSP a DRS

C.1

UO 02544, 02555

Rekonštrukcia plynovodov Brezno - ul. Vránskeho, Novomeského,

D110, D63

D25

DIMENZIA STL PRÍPOJOK PLYNU PRE RD - D25

  EXISTUJÚCA VYHOVUJÚCA SKRINKA DOREGULÁCIE (STL/NTL) S MERANÍM

zatrubnený potok

EXISTUJÚCI  STL PLYNOVOD - UR±ENÝ NA REKONŠTRUKCIU

P72

CELKOVÁ SITUÁCIA - VRÁNSKEHO

P7 PRÍPOJKA PLYNU S VYHOVUJÚCOU SKRINKOU S REGULÁTOROM TLAKU, MERANÍM A VYHOVUJÚCIM NTL DOPOJENÍM

DIMENZIA PÔVODNÉHO PLYNOVODU 

DIMENZIA NOVÉHO PE PLYNOVODU 

V•AHOVANIE(RELINING) V PÔVODNEJ TRASE

NAVRHOVANÝ STL PLYNOVOD PE100 RC - 0,1 MPa - BEZVÝKOPOVÁ METÓDA REALIZÁCIED50
(DN80)

EXISTUJÚCI  STL PLYNOVOD - UR±ENÝ NA ZRUŠENIE BEZ NÁHRADY
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VÝKOPOVÁ METÓDA REALIZÁCIE

PE PLYNOVODU D63-0,1 MPa

UKON±ENIE NAVRHOVANÉHO STL
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STL PE PLYNOVOD - 0,1 MPa, KTORÝ BOL VYBUDOVANÝ V RÁMCI  STAVBY
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VÝKOPOVÁ METÓDA REALIZÁCIE

PE PLYNOVODU D50-0,1 MPa

UKON±ENIE NAVRHOVANÉHO STL
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